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ＭＳ 

既存３号館地下２階機械室への機器搬出

入で使用する既存マシンハッチの開口及

び復旧工事は、ＥＳ工事以外でも使用す

るため、ＥＳ工事見積範囲外と考えてよ

ろしいでしょうか？ 

ES 機器の構成によって、開口範囲や

開口期間等が変わる可能性があるた

め、ES 工事の見積範囲内としてくだ

さい。 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


